青原区东固六渡水电站项目竣工环境保护验收意见

    2020年9月20日，吉安市青原区东固六渡水电站根据《青原区东固六渡水电站工程项目竣工环境保护验收调查报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收技术规范－生态环境影响类》(HJ/T 394-2007)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行自主验收，参加会议的有吉安市青原区东固六渡水电站（建设单位）、江西中明环境检测有限公司（报告编制单位）等单位代表及专家共计7人，会议成立了验收组（名单附后）。验收组与会议代表听取了建设单位关于该项目环境保护制度执行情况的报告和验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收调查报告的汇报，现场检查防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施的落实情况，查阅并核实有关资料。经认真讨论，形成验收意见如下：
    一、工程建设基本情况
   （一）建设地点、规模、主要建设内容
吉安市青原区东固六渡水电站（原名六渡二级电站）投资520万元人民币建设青原区东固六渡水电站项目，项目选址在青原区东固畲族乡六渡村，设一座大坝和一处厂房，厂房位于龙家塘水下游六渡村，大坝布置在厂房上游2公里处。吉安市青原区东固六渡水电站是富田水流域重要枢纽，属Ⅴ等工程，电站装机容量1500kW（3×500），多年平均发电量320万kW·h，是一座引水式无调节性能以发电为主的小(2)型水电站。项目于2003年5月进行立项，吉安市发展计划委员会以吉青计字[2003]29号进行了项目批复，电站于2003年6月开工建设，2005年1月竣工投产。本项目区无自然保护小区、风景名胜区、地质公园、文物古迹和文化遗产地。
（二）建设过程及环保审批情况
    项目为补办环评。青原区东固六渡水电站于2019年12月委托江西晨晓环保有限公司编制完成《青原区东固六渡水电站工程项目环境影响报告表》，并于 2020年7月27日取得吉安市青原区环境保护局《关于对青原区东固六渡水电站建设项目环境影响报告表的批复》（吉市环评字[2020]74 号）。目前该项目所涉及的各项环保设施运行正常，青原区东固六渡水电站站申请该项目的竣工保护验收。
    （三）投资情况
     本项目总投资520万元，环保投资为50万元，所占比例为9.6%。
   （四）验收范围
[bookmark: _GoBack]    本次验收的范围为青原区东固六渡水电站项目及其配套建设的环保设施。
   （五）验收时间
    根据项目环保管理相关规定，建设单位于2020年8月委托江西中明环境检测技术有限公司承担了该项目竣工环保验收工作。江西中明环境检测技术有限公司于2020年9月7日~2020年9月8日对该项目防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施以及环境管理情况进行了全面检查和现场监测，在此基础上编制完成了本项目竣工环境保护验收报告表。验收调查期间生产和环保设施运行正常，生产负荷符合验收监测要求。
    二、工程变动情况
本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素与环评阶段对比均未发生重大变动。
    三、环境保护设施建设情况
   （一）废水
    本项目生活污水经化粪池预处理后用于周边林地灌溉，不外排。
   （二）废气
电站内未设置员工食堂，无废气产生。
（三）噪声
    本项目噪声主要来源于发电机组发电产生噪声，通过采用低噪设备、合理布局，关闭门窗生产降低噪声强度、减轻噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 
   （四）固体废物
    本项目固体废弃物主要是栅栏拦截的浮渣、机组维修废机油、含油废抹布及其包装物和员工生活垃圾等。机组维修废机油交由有相关资质的单位进行处理处置；栅栏拦截的浮渣、含油废抹布及员工生活垃圾统一收集后与附近居民生活垃圾一起处理。 
    四、防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施的落实情况
    根据《青原区东固六渡水电站项目竣工环境保护验收调查报告表》：
    1、废水
本项目无生活污水和生产废水排放。
    2、废气
    本项目无废气排放。
     3、厂界噪声
验收监测期间，项目厂界噪声监测点位昼间噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准要求。
     4、污染物排放总量
本项目生活污水不外排，经过化粪池处理后回灌于周围农田，不进行废水污染物排放总量分析。
     5、水库生态流量下泄
项目企业内部已设置明确的生态环境管理机制和制度；本次在大坝处设置生态流量下泄口，最小生态流量为0.035m3/s。下泄流量过程满足生态环境要求并纳入水库调度和发电调度运行方案，确保下游生态环境用水，未造成河段脱水。
    6、水生生态保护
项目水电站的建设时间已比较久远，建设时未考虑过鱼设施，现水电站已运营多年，不适合施工建设过鱼设施，因此未设置洄游通道，且周边环境均已恢复，无需修复。
    7、水环境保护
项目生活污水经化粪池处理后，用于周边林地灌溉，不外排，同时，本工程大坝为重力坝，属河道型水库，无法承担下游防洪任务。其洪水调度以保证大坝安全为前提，起调水位为正常蓄水位，采用控泄与敞泄相结合的方式。洪水调节时，不考虑机组参与泄洪。
    8、地下水保护
    项目周边植被葱郁，且无可能发生坍塌、滑坡的岸坡，项目定期开展周边地下水监测。
    9、环境保护管理制度
项目水电站重视环境保护工作，电站制定了完整的安全环保管理制度，电站厂长作为环保工作的第一责任人，负责日常的环保管理工作。
    10、环境风险和应急措施
本项目按照环评报告表及环评审批意见要求落实了各项环境风险防范指施，制定了切实可行的环境风险应急预案，完善并严格落实相关风险防范措施，其环境风险可控。
    五、工程建设对环境的影响
根据验收调查结果，项目噪声达到验收执行标准，固体废物得到妥善处置，对周围生态环境影响较小。最枯水期优先保障减水河段的生态用水需求，通过下泄大于0.035m3/s生态流量能保证河道内生态需水量大于0.035m³/s。
    六、验收结论
    验收组认真审阅了相关技术资料，结合本项目内容进行了现场踏勘，在充分讨论后认为该项目基本落实了环评及批复文件中的各项环保措施，达到了项目环境保护验收要求，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目不存在其中所规定的验收不合格情形，在完成验收组提出的整改意见前提下，同意该项目通过竣工环境保护自主验收。
   七、整改意见及后续要求
    1、建设单位应按照环评报告和批复要求进一步完善环境保护管理工作，严格落实防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施，保证污染治理设施稳定正常运行，确保各项污染物达标排放。
    2、编制单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水利水电》（HJ 464-2009）等技术规范修改和完善《青原区东固六渡水电站项目竣工环境保护验收调查报告表》；
    3、建设单位完善环境风险应急预案；定期开展突发环境事件应急演练，一旦发生突发环境事件，立即启动应急预案，防止造成环境污染和生态破坏，确保区域生态环境安全和饮用水供水安全；
    4、建设单位根据环评批复要求，项目运营中严格落实水库生态流量下泄措施、水生生态保护措施、水环境保护措施、地下水保护措施；
    5、按照国家技术规范要求，开展自行监测和信息公开，及时解决公众提出的环境问题，定期发布环境信息，主动接受社会监督；
    6、补充和规范环保设施等标示牌设置；
    7、建设单位必须根据国家法律法规和管理制度的相关要求，完善流域规划、水资源论证、水土保持、用地及林地、安全、防洪等方面的行政许可手续，接受相关管理部门的监督管理。
    八、验收人员信息
验收负责人（建设单位）：吉安市青原区东固六渡水电站
参加验收的单位及人员名单见附件：










                                            吉安市青原区东固六渡水电站                                                     2020年9月20日
